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Zleceniodawca - Gminny Zaktad Gospodarki Kofhunalnej w Gozdowie
Adres zleceniodawcy ul. Krystyna Gozdawy 12, 09 — 213 Gozdowo
Nr umowy/zlecenia 13/2026
Identyfikacja probki 631
Przedmiot badan Woda przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania prébki SUW Lelice — woda uzdatniona
Data poboru proébki 07-07-2026
Data dostarczenia prdébki 07-07-2026
Stan proébki Prawidlowy
Poboru dokonal Matgorzata Kukula / PN -1SO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007 -
Protokol poboru préobki 274/2026
Data rozpocze¢cia badan 07-07-2026
Data zakoficzenia badan 10-07-2026
Data sporzadzenia sprawozdania 10-07-2026
Sprawozdanie sporzadzila Malgorzata Kukuta T
WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH
| Z
Lp. Oznaczany parametr Jednostka Nr normy/metodyka Wynik Niepewnosé parX:tr:'Sc‘;na*
Akceptowainy przez
1 PN-EN ISO 7887: 2012/Ap1 -2015-06 konsumentow i bez
Barwa mg P/l Metoda C <4 (4) 12 nieprawi.d?owych
Akceptowalny przez
2 Metnosé NTU PN EN ISO 7027-1:2016-09 0,36 0,04 k:;:“f:‘;{‘;;“;‘y'c’:‘

zmian

Stezenie jonéw wodoru (pH)
oznaczane w 20°C

dnos¢ el
4 Przewodnos¢ elekiryczna uS/em PN-EN 27888: 1999 678 9 2500
oznaczana w 25°C

- PN-EN ISO 10523:2012 7.4 0,04 6,5-9,5

Liczba progowa zapachu TON (Zapach) <1 Akceptowalny prrez
5 Metoda organoleptyczna — uproszczona, - 1B/21:2010 k::;;t:‘;:;;‘;;:z
parzysta, wyboru niewymuszonego Akceptowalny” zmian
Liczba progowa smaku TFN (Smak) <1 Akceptowalny przez
6 Metoda organoleptyczna — uproszczona, - 1B/21:2010 k:;i‘;;";::m{'y::z
parzysta, wyboru niewymuszonego Akceptowalny” zmian
7 Mangan ug/l 1B/08: 2009 23 4 50
8 Zelazo ng/l IB/04: 2009 20 3 200
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. Oznaczany parametr Jednostka Nr normy/metodyka Wynik Niepewnosé ™ paravn"::::;i:na "
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014- 3)
1 Bakterie grupy coli jtk/100ml 12/A1:2017-04 0 0
2 C g . . PN-EN ISO 9308-1:2014-
Escherichia coli jtk/100ml1 12/A12017-04 0 0
3 Enterokoki jelitowe jtk/100ml PN — EN ISO 7899-2: 2004 0 0
4 Ogdlna liczba mikro%rganizméw w itk/1 ml PN - EN ISO 0 bez niepra?wid.iowych
temp. 22°C 6222: 2004 Zmian *
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 631/2026
Egz. Nt .{/7-.
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Autoryzujacy:

Zatwierdzajacy:

* Rozporzadzenie Ministra Zdfowia z dnia 22 maja 2026 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).
Stwierdzenie zgodnosci: Wyniki, ktdre sa wyzsze niz najwyzsza dopuszczalna wartos¢ lub nie mieszcza sig w zakresie - zostaly pogrubione. WYNIK POGRUBIONY — STWIERDZENIE NIEZGODNOSCI.
WYNIK] BEZ POGRUBIET\}\ _ STWIERDZENIE ZGODNOSC). Zasada decyzyjna — prosta akceptacja wg ILAC-G8:09/2019. W prazypadku wyniku pomiaru zblizonego do granicy tolerancji, ryzyko blednej

akeeptacii lub biednego odrzucenia wynosi do 50%. W przypadku wyboru zasady akceptacji warunkowej z uwzglednieniem pasma ochr 20 wynik zgodny z wymaganiem bedzie ¢ 1y w tabeli
oznakowaniem literowym — 'l, wynik warunkowo zgodny z wymaganiem — WZ, wynik niezgodny z wymaganiem NZ, wynik warunkowo niezgodny z wymaganiem - WNZ

Zasada decyzyjna zostala ustalona z klientem.

** niepewnosci wynikow pomiaréw s3 podawane zawsze, gdy ma to znaczenie dia waznosci lub zastosowania wyniku badan jak réwniez gdy ma ona wplyw na zgodnosé z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji
lub na zyczenie klienta; niepewno$é dia badan fizykochemicznych jest niepewnoscig rozszerzong, cbliczong dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2; dla badan mikrobiologicznych niepewnosé
rozszerzona opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik k=2, co stanowi 95% poziomu ufnoici (zgodnie z PN 180 29201:2022-02). Podawane na sprawozdaniu z badan niepewnosci nie
uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek. Wielkosci fizyczne poprzedzone znakiem ,,<” i ,>” sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolng/gormg granice zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscig (z
wyjatkiem parametrow: smak i zapach). Dla wyniku 0 jtk” niepewnos¢ wynika z wewngtrznej zmiennosci medelowanej przez rozklad Poissona, zwiazanej z rozmieszczeniem mikroorganizmow w prébee.

D Zaleca si¢, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej; 200 jtk/Imt w kranie u konsumenta.

3 Akceptowalnosé/Nieakceptowalnosé stwierdzona w Laboratorium przez Zespot oceniajacy, smak oceniany jest tylka w probkach, w ktérych wykluczono obecnosé¢ mikroorganizméw chorobotworczych oraz liczba
progowa zapachu wynosi<1

* Dopuszcza sig pojedyncze bakterie grupy coli<10 (jtk lub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci w badanej probee L. colf i enterokokow jelitowych.

) Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium, w miejscu i punkcie pobierania probek do badan

N — parametr nie zatwierdzony przez Panstwowg Inspekcj¢ Sanitarng

Wyniki bada odnoszg si¢ wylacznie do dostarczonej probki. Sprawozdanie moze byé powiclane jedynie w calosci. Kazda inna forma wykorzystania wynikéw wymaga pisemnej zgody Laboratorium.
Laboratorium posiada udokumentowany system jakosci prowadzonych badar wody zatwierdzony przez Paristwowg Inspekecjg Sanitarng nr decyzji: 1/2025 2 dnia 14-11-2025 r.

Koniec sprawozdania z badari

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 631/2026 //Z,
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Zleceniodawca Gminny Zaktad Gospodarki Kémunalnej w Gozdowie
Adres zleceniodawcy ul. Krystyna Gozdawy 12, 09 — 213 Gozdowo
Nr umowy/zlecenia 13/2026
Identyfikacja probki 632
Przedmiot badai Woda przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania prébki Cetlin — remiza OSP J
Data poboru probki 07-07-2026
Data dostarczenia prébki 07-07-2026
Stan prébki Prawidlowy
Poboru dokonat Malgorzata Kukula / PN -ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007
Protokol poboru préobki 27472026
Data rozpoczecia badan 07-07-2026
Data zakonczenia badan 10-07-2026
Data sporzadzenia sprawozdania 10-07-2026
Sprawozdanie sporzadzita Malgorzata Kukufa
WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH
Lp. Oznaczany parametr Jednostka Nr normy/metodyka Wynik Niepewnosé¢ ™ Wartosé
parametryczna*
Akceptowalny przez
1 PN-EN ISO 7887: 2012/Ap1 -2015-06 konsumentéw i bez.
Barwa mg Pt/l Metoda C <4 1,2 niepravidiowych
Zmian
Akceptowalny przez
A . konsumentow i bez
2 Metnosé NTU PN EN ISO 7027-1:2016-09 0,38 0,04 -
s 3 i
3 Stezenie jonéw wodoru (pH) ; PN-EN 1SO 10523:2012 7,4 0,04 6,5-9,5
oznaczane w 20°C
$¢ elekt
4 Przswoduoss elckiryezna uS/em PN-EN 27888: 1999 680 9 2500
oznaczana w 25°C
Liczba progowa zapachu TON (Zapach) <1 Akceptowalny praez
5 Metoda organoleptyczna — uproszczona, - IB/21:2010 k::;‘::’;::f:w'y::z
parzysta, wyboru niewymuszonego Akceptowalny®? zmian
Liczba progowa smaku TFN (Smak) <1 Akceptowalny przez
6 Metoda organoleptyczna — uproszczona, - IB/21:2010 k:l’; ;‘:’:;:::’::V;Z;Z
parzysta, wyboru niewymuszonego Akceptowalny? zmian
7 Mangan ng/l IB/08: 2009 15 3 50
8 Zelazo png/l 1B/04: 2009 20 3 200
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp- Oznaczany parametr Jednostka Nr normy/metodyka Wynik Niepewno$¢ ™ WaroZe
parametryczna *
. . . PN-EN ISO 9308-1:2014- 3)
1 Bakterie grupy coli jtk/100m] 12/A1:2017-04 0 0
2 L . . PN-EN ISO 9308-1:2014-
Escherichia coli jtk/100ml 12/A1:2017-04 0 0
3 Enterokoki jelitowe jtk/100ml PN - EN ISO 7899-2: 2004 0 0
4 Ogdlna liczba mikroorganizmow w . PN -EN ISO . bez nieprawidlowych
temp. 22 °C Jt/1 ml 6222: 2004 & 0-8 zmian
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 632/2026
Egz. Nr 1/ 2“
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Zatwierdzajacy:

Autoryzujacy:
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* Rozporzgdzenie Ministra ZdroL ia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

Stwierdzenie zgodnosci: Wyniki, ktdre s3 wyzsze niz najwyzsza dopuszczalna wartosé lub nie mieszcza si¢ w zakresie - zostaly pogrubione. WYNIK POGRUBIONY - STWIERDZENIE NIEZGODNOSCI.
WYNIKI BEZ POGRUBIENTA — STWIERDZENIE ZGODNOSCI. Zasada decyzyjna — prosta akceptacjz wg ILAC-G8:09/2019. W przypadku wyniku pomiaru zblizonego do granicy tolerancji, ryzyko blednej
akceptacji lub blednego odrzucenia wynosi do 50%. W przypadku wyboru zasady akceptacji warunkowej z uwzglednieniem pasma ochronnego: wynik zgodny z wymaganiem bgdzie oznaczony w tabeli
oznakowarniem literowym — Z, wynik warunkowo zgodny z wymaganiem - WZ, wynik niezgodny z wymaganiem NZ, wynik warunkowo niezgodny z wymaganiem - WNZ

Zasada decyzyjna zostala ustalona z klientem.

** niepewnosci wynikéw pomiaréw s3 podawane zawsze, gdy ma to znaczenie dla waznosci lub zastosowania wyniku bada jak réwniez gdy ma ona wplyw na zgodnosc z wyspecyfikowanrymi granicami tolerancji
lub na zyczenie klienta; niepewnos¢ dla badan fizykochemicznych jest niepewnoscia rozszerzona, obliczona dla poziomu ufnosci 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2; dla badan mikrobiologicznych niepewnosé¢
rozszerzona opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik k=2, co stanowi 95% poziomu ufnosci (zgodnie z PN 1SO 29201:2022-02). Podawane na sprawozdaniu z badai niepewnosci nie
uwzgledniaja niepewnosci pobierania probek. Wielkosci fizyczne poprzedzone znakiem ,<” i >" s3 rezultatami badania. W nawiasie podano dolna/gérng granicg zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscig (z
wyjatkiem parametrow: smak i zapach). Dla wyniku 0 jtk” niepewnos¢ wynika z wewngtrznej zmiennosci modelowanej przez rozklad Poissona, zwiazanej z rozmi iem mikroorg dw w probee.

U Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej; 200 jtk/Iml w kranie u konsumenta.

2 Akceptowalnoéé/Nieakceptowalnosé stwierdzona w Laboratorium przez Zespot oceniajacy; smak oceniany jest tylko w probkach, w ktorych wykluczono obecnosé mikroorganizmoéw chorobotwérczych oraz liczba

progowa zapachu wynosi<t
» Dopuszcza sig pojedyncze bakterie grupy coli<10 (jtk tub NPL)/100 ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci w badanej probee L. cofi i enterokokdw jelitowych.

) Badanie wykonane poza siedzibg Laboratorium, w miejscu i punkcie pobierania probek do badan
N - parametr nie zatwierdzony przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do dostarczonej probki. Sprawozdanie moze by¢ powielane jedynie w calosci. Kazda inna forma wykorzystania wynikow wymaga pisemnej zgody Laboratorium.
Laboratorium posiada udokumentowany system jakosci prowadzonych badari wody zatwierdzony przez Paristwowg Inspekcjg Sanitarng nr decyzji: 1/2025 z dnia 14-11-2025 r.

Koniec sprawozdania z badar

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 632/2026
Egz. Nr //Z'

Strona2z2



